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Zestawienie mocy zainstalowanej
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Nazwa
Pampa gtebinowa SW1-ist.
Sonda hydrostatyczna
Kontaktron
Pampa gtebinowa SW2a-proj.
Sonda hydrostatyczna
Kontaktron
Pampa gtebinowa SW3-ist.
Sonda hydrostatyczna
Kontaktron
Ogrzewanie studni
Ogrzewanie studni
Ogrzewanie studni
Osuszacz

. Grzejnik

Dmuchawa

Sprezarka

Chlorator

Zestaw hydroforowy
Gniazdo wtycz. 24V

Zestaw gniazd wtyczkowych

. Rozdielnia RT

Przeptywowy p.w.
Pompa wody poptucznej
Pompa ptuczna

Kabel RG - SZR

Kabel ZK+P - SZR

Kabel SZR - Agregat

Razem: Pz=70,75kW
Pm=36,0kW
1b=60A

Moc
5,5kwW

5,5kwW

5,5kW

0,2kW
0,2kW
0,2kW
2,0kw
0,7kW
4,0kwW
1,5kW
0,4kW
22,0kW
0,2kw
11,0kW
1,2kW
3,5kW
1,0kW
4,0kwW
40kW
40kwW
40kW

Kabel/Przewdd Dtugosé
YKY5x6mm2 35m
YKY 3X1,5mm2 35m
YKY 2X1,5mm2 35m
YKY5x6mm2 43m
YKY 3X1,5mm2 43m
YKY 2X1,5mm2 43m
YKY5x6mm2 52m
YKY 3X1,5mm2 52m
YKY 2X1,5mm2 52m
YKY3x2,5mm2 35m
YKY3x2,5mm?2 43m
YKY3x2,5mm?2 43m
YDY3x2,5mm2 6m
YDY4x1,5mm?2 28m
YDY5x2,5mm?2 7m
YDY5x2,5mm2 8m
YDY3x2,5mm2 10m
YDY5x16mm?2 16m
YDY2x2,5mm?2 5m
YDY5x4mm?2 5m
YDY5x4mm?2 2m
YDY3x2,5mm?2 10m
YKY5x2,5mm2 15m
YDY5x2,5mm2 19m
YKY5x25mm 12m
YKY5x25mm 18m
YKY5x25mm 5m

Ib=16A

Ib=16A

Ib=16

1b=6A
Ib=6A
Ib=6A
1b=10A
1b=6A
Ib=16A
Ib=6A
Ib=6A
1b=40A
1b=6A
Ib=16A
1b=10A
Ib=16A
1b=10A
Ib=16A
1b=63A
1b=63A
1b=63A

Uktad sieci TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez samoczynne
wylaczenie zasilania przez urzgdzenia przetezeniowe oraz

wylgczniki réznicowoprgdowe o pradzie
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ul.Kochanowskiego 8-10
tel/fax: 59 822 75 13
NIP 842-000-35-58

BIURO OBSLUGI INWESTORA ,ABOL"” S.C.
77-100 Bytow
abol.biuro@gmail.com
Regon 770517706

Inwestor Gmina Liniewo
ul. Dworcowa 3, 84-420 Liniewo

Lokalizacja | Lubieszyn, dz.nr 327/3 i 326/3 GM. LINIEWO

Projekt PROJEKT WYKONAWCZY- Przebudowa hydroforni na stacje uzdatniania
wody wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej
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