PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
SKALA 1:50
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Uwagi i oznaczenia: o
Uktad sieci TN-S

- zwody poziome - blacha trapezowa (g>0,5mm)
- potgczenie zaciskow kontrolnych ZK z uziomem otokowym
wykonac ptaskownikiem Fe-Zn 30x4mm

- ZK zacisk kontrolny

- rynny i inne elementy metalowe konstrukcji dachu
potaczy¢ z przewodem odprowadzajgcym

- uziom otokowy przed wejsciami do budynku umiesci¢ w rurze ostonowej

wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie _ An

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez samoczynne
wylgczenie zasilania przez urzgdzenia przetezeniowe oraz
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ul.Kochanowskiego 8-10
tel/fax: 59 822 75 13 abol.biuro@gmail.com
NIP 842-000-35-58 Regon 770517706

77-100 Bytow

Elektryczna

Inwestor | Gmina Liniewo skala
ul. Dworcowa 3, 84-420 Liniewo 1:500

Lokalizacja | Lubieszyn, dz.nr 327/3 i 326/3 GM. LINIEWO
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