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AGREGAT
41 | ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA 1 kpl.
40 | ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA 1 kpl.
39 | ROZDZIELNIA GEOWNA 1 kpl.
38 | OSUSZACZ POWIERTZA 2 kW 1 kpl.
37 | Grzejnik ELEKTRYCZNY 2 kW 1 kpl.
10. | WODOMIERZ MWN 65 NKO DN65 mm 1 kpl.
9.| WODOMIERZ MWN 100 NKO DN100mm 1 kpl.
8.| WODOMIERZ MWN 80 NKO DN80 mm 1 kpl.
7.| ZESTAW CHOLRATORA 1 kpl. BIURO OBSLUGI INWESTORA ,ABOL" S.C
6.| SPREZARKA POWIETRZA q=11m3/h, p=1,0MPa P=1,5 kW 1 kpl. 7 ul Kochanowskiego 8-10 77100 Bytow
5.| ZESTAW DMUCHAWY q=110m3/h, p=4,1m, P=4kW 1 kpl. , MIP GALO00.S5 68 BACOn Sooe17208
4.| POMPA PLUCZNA Q=67m3/h, H=15m P= 4kW 1 kpl.
3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=65m3/h, H=50m P=4x5,5 =22 kW 1 kpl. Inwestor | Gmina Liniewo skala
2. FILTR CISNIENIOWY Dn=1400mm 2 kpl. ul. Dworcowa 3, 84-420 Liniewo 150
1.| AREATORA Dn=800mm 1 kpl. Lokalizacja | LUBIESZYN dz. nr 326/3 i 327/3 obreb Lubieszyn , GM. LINEWO
- Projekt PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa hydroforni na stacje uzdatniani -
LP | WYKAZ ELEMENTOW sbudowa hydroforni na stacjg uzdatniania
ILOSC wody wraz z budowa infrastruktury towarzacej ém_.mmw_m:
Rysunek | STACJA UZDATNIANIA WODY - RZUT
Projektowat | mgrinz. Ryszard Lisinski UAN/IV/8346/243/87 Nr J\m.m




