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Rura stalowa ostonowa
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30 mp.p.t.

Glebokos¢ zawieszenia pompy

1

Pompa giebinowa Q=30 m3/h; H=32 mH20

Rura tloczna pompy - stal nierdzewna Dn 80

Rurka Dn 32 do wprowadzenia czujnkia poziomu wody

Rurka Dn 32 do pomiaru poziomu wody w studni

Gtowica studni gtebinowe;j

Manometr 0-0,4MPa

Zwezka stal nierdzewna Dn 65/80

(N[O |WIN|—~

Wodomierz MWN 65 NKO Dn 65

9 | Zwezka stal nierdzewna Dn 65/80

10 | Kolano hamburskie stal nierdzewna Dn 80

11 | Zawor czerpalny Dn 15

12 | Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa Dn 80

13 | Prostka kotnierzowa stal nierdzewna L=200 Dn 80

14 | Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa Dn 80

15 | Rura stal nierdzewna Dn 80

16 | Kolano dwukotnierzowe Dn 80

17 | Prostka kotnierzowa L=600 Dn 80

18 | Ocieplene z pianki poliuretanowej

19 | Obudowa studni gtebinowaj poliestrowa ocieplana

20 | Wspornik pokrywy (ogranicznik otwarcia)

21 | Fundament pod obudowe

22 | Blok oporowy
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